
UMF - Umwelttechnik Mainfranken GmbH & Co. KG, 18001 Wasserversorgung Schönau a. d. Brend; 
Wasserrechtsantrag zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2 
  

 

 
 
 
 
 
 
Anhang 3 
 
 

 Kamerabefahrungen:  
  
 
 Brunnen 1: 
 
 -  Osel Bohr GmbH, Bamberg; 
  Brunnenfernsehprotokoll Brunnen 1, Gemeinde Schönau a. d. Brend, 29.01.2018 
 
 
 Brunnen 2: 
 
  -  H. Angers Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Hessisch Lichtenau; 

  Bericht TV-Inspektion Brunnen II vom 16.05.2022, Gemeinde Schönau a. d. Brend 
 
  -  H. Angers Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Hessisch Lichtenau; 

  Bericht TV-Inspektion nach Regenerierung, Brunnen II vom 09.06.2022, Gemeinde 
Schönau a. d. Brend 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

Ort : Schönau a. d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum: Startzeit: Wetter: Bericht-Nr.:

29.01.2018  Bewölkt 1

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 1

Auftraggeber:
Zuständig:
Abteilung:
Postfach:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
Mobiltelefon:
E-Mail:

Gemeinde Schönau a. d. Brend
 

Marktbergstraße 2
97659 Schönau an der Brend
+49 (0) 9775 / 92 76
+49 (0) 9775 / 92 78

Objekt:
Untersuchungsgrund:
Untersuchungsleitung:
Teilnehmer:

Ausbau:
Baujahr:
Messungsnullpunkt:
Messbare Tiefe:
Ruhewasserspiegel:
Wasserreinheit:

Bemerkung:

Brunnen 1
allg. Zustandskontrolle
Hr. Frank
Hr. Väthröder, Hr. Solveen, Hr. Landgraf, Hr. Feld

DN 350 

OK Brunnenkopf
117,61 m
13,91 m
leicht trüb bis klar

Die Filterschlitze sind frei und durchgängig, Filterkies ist
sichtbar. Bereichsweise sind leichte
Feinsedimentbeläge oder knolliger Wandbelag
vorhanden. 



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum : Startzeit: Wetter : Operator : Bericht-Nr. : Baujahr :

Anwesend : Fahrzeug : Kamera : Messnullpunkt : Gereinigt : Brunnenart:

Objekt Name : Objekt Nr. : Oberkante :
Ort : Plan Nr.  : Unterkante :
Objekt : Brunnen-Nr.: Länge[m] :
Ausbau-Dm: DVD Nr. :

Untersuchungsgrund : Material :
Schutzzone :
Reinheit: Innenschutz :
Ruhewassersp. (m): Fabrikat:

Bemerkung :

29.01.2018  Bewölkt Hr. Frank 1  

Hr. Väthröder, Hr. Solvee   OK Brunnenkopf Nein Trinkwasserbrunnen

Gemeinde Schoenau a. d.
BrendSchönau a. d. Brend
Brunnen 1
350 mm

Brunnen 1

OK Brunnenkopf

allg. Zustandskontrolle

leicht trüb bis klar
13,91 29.01.2018 

1:414 Position Zustand Foto

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 2

0,00 OK Brunnenkopf (=OK Schacht -2,85 m)

0,46 OK Vollrohr

13,91 OK Wasserspiegel in Ruhe

15,51 Rohrverbindung

22,92 1_1_5_A.JPGSchweißnaht mit leichten Ablagerungen 

23,21 OK Filterrohr

23,40 1_1_7_A.JPGFilterschlitze offen, leichte Korrosion

23,86 1_1_8_A.JPGFilterkies sichtbar

25,51 Rohrverbindung

28,89 1_1_10_A.JPGBlick in Filterrohr

32,92 1_1_11_A.JPGWandbelag

37,89 1_1_12_A.JPG, 1_1_12_B.JPGSchweißnaht mit leichten Ablagerungen / Korrosion?

41,97 1_1_13_A.JPGFilterschlitze offen, leichte Ablagerungen

46,07 1_1_14_A.JPGBlick in Vollrohr

48,46 OK Vollrohr



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum : Startzeit: Wetter : Operator : Bericht-Nr. : Baujahr:

Anwesend : Fahrzeug : Kamera : Messnullpunkt : Gereinigt: Brunnenart :
29.01.2018  Bewölkt Hr. Frank 1  

Hr. Väthröder, Hr. Solvee   OK Brunnenkopf Nein Trinkwasserbrunnen

1:414 Position Zustand Foto

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 3

53,26 OK Filterrohr

54,08 1_1_17_A.JPGFilterschlitze offen, leichte Ablagerungen

57,93 1_1_18_A.JPGBlick in Filterrohr, leichte Trübe

66,09 Filterschlitze offen, leichte Ablagerungen

67,16 1_1_20_A.JPG?Flanschabdruck

67,51 1_1_21_A.JPGBlick in Vollrohr

68,36 OK Vollrohr

72,39 1_1_23_A.JPGBlick in Filterrohr mit Ablagerungen

73,19 1_1_25_A.JPGOK Filterrohr, Ablagerungen 

74,60 1_1_26_A.JPGFilterschlitze offen

80,38 1_1_27_A.JPGBlick in Filterrohr

87,50 1_1_28_A.JPGBlick in Filterrohr mit leichtem Wandbelag

90,26 1_1_29_A.JPGRohrverbindung mit leichten Ablagerungen

100,98 1_1_30_A.JPGFilterschlitze offen

111,80 1_1_31_A.JPG, 1_1_31_B.JPGFilterrohr mit Wandbelag

114,31 1_1_32_A.JPGOK Vollrohr mit Wandbelag

116,82 1_1_33_A.JPGBlick auf Auflandung

117,61 Inspektionsende



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a. d. Brend Brunnen 1 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 4

 

Foto: 1_1_5_A.JPG
22,92m, Schweißnaht mit leichten Ablagerungen 

 

Foto: 1_1_7_A.JPG
23,4m, Filterschlitze offen, leichte Korrosion

 

Foto: 1_1_8_A.JPG
23,86m, Filterkies sichtbar

 

Foto: 1_1_10_A.JPG
28,89m, Blick in Filterrohr



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a. d. Brend Brunnen 1 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 5

 

Foto: 1_1_11_A.JPG
32,92m, Wandbelag

 

Foto: 1_1_12_A.JPG
37,89m, Schweißnaht mit leichten Ablagerungen / Korrosion?

 

Foto: 1_1_12_B.JPG
37,89m, Schweißnaht mit leichten Ablagerungen / Korrosion?

 

Foto: 1_1_13_A.JPG
41,97m, Filterschlitze offen, leichte Ablagerungen



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a. d. Brend Brunnen 1 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 6

 

Foto: 1_1_14_A.JPG
46,07m, Blick in Vollrohr

 

Foto: 1_1_17_A.JPG
54,08m, Filterschlitze offen, leichte Ablagerungen

 

Foto: 1_1_18_A.JPG
57,93m, Blick in Filterrohr, leichte Trübe

 

Foto: 1_1_20_A.JPG
67,16m, ?Flanschabdruck



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a. d. Brend Brunnen 1 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 7

 

Foto: 1_1_21_A.JPG
67,51m, Blick in Vollrohr

 

Foto: 1_1_23_A.JPG
72,39m, Blick in Filterrohr mit Ablagerungen

 

Foto: 1_1_25_A.JPG
73,19m, OK Filterrohr, Ablagerungen 

 

Foto: 1_1_26_A.JPG
74,6m, Filterschlitze offen



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a. d. Brend Brunnen 1 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 8

 

Foto: 1_1_27_A.JPG
80,38m, Blick in Filterrohr

 

Foto: 1_1_28_A.JPG
87,5m, Blick in Filterrohr mit leichtem Wandbelag

 

Foto: 1_1_29_A.JPG
90,26m, Rohrverbindung mit leichten Ablagerungen

 

Foto: 1_1_30_A.JPG
100,98m, Filterschlitze offen



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau a. d. Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a. d. Brend Brunnen 1 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 9

 

Foto: 1_1_31_A.JPG
111,8m, Filterrohr mit Wandbelag

 

Foto: 1_1_31_B.JPG
111,8m, Filterrohr mit Wandbelag

 

Foto: 1_1_32_A.JPG
114,31m, OK Vollrohr mit Wandbelag

 

Foto: 1_1_33_A.JPG
116,82m, Blick auf Auflandung



 
 
 
 
 
 

Ort : Schönau an der Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum: Startzeit: Wetter: Bericht-Nr.:

29.01.2018  Bewölkt 2

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 10

Auftraggeber:
Zuständig:
Abteilung:
Postfach:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
Mobiltelefon:
E-Mail:

Gemeinde Schönau a. d. Brend
 

Marktbergstraße 2
97659 Schönau an der Brend
+49 (0) 9775 / 92 76
+49 (0) 9775 / 92 78

Objekt:
Untersuchungsgrund:
Untersuchungsleitung:
Teilnehmer:

Ausbau:
Baujahr:
Messungsnullpunkt:
Messbare Tiefe:
Ruhewasserspiegel:
Wasserreinheit:

Bemerkung:

Brunnen 1 - Peilrohr
allg. Zustandskontrolle
Hr. Frank
Hr. Väthröder, Hr. Solveen, Hr. Landgraf, Hr. Feld

DN 50 Edelstahl

OK Brunnenkopf
70,55 m
14,10 m
klar

Die Filterschlitze sind frei, der Filterkies ist sichtbar. Bei
ca. 70,55 m ist das Peilrohr eingebeult, hier wurde die
Befahrung abgebrochen.



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau an der Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum : Startzeit: Wetter : Operator : Bericht-Nr. : Baujahr :

Anwesend : Fahrzeug : Kamera : Messnullpunkt : Gereinigt : Brunnenart:

Objekt Name : Objekt Nr. : Oberkante :
Ort : Plan Nr.  : Unterkante :
Objekt : Brunnen-Nr.: Länge[m] :
Ausbau-Dm: DVD Nr. :

Untersuchungsgrund : Material :
Schutzzone :
Reinheit: Innenschutz :
Ruhewassersp. (m): Fabrikat:

Bemerkung :

29.01.2018  Bewölkt Hr. Frank 2  

Hr. Väthröder, Hr. Solvee   OK Brunnenkopf nein Trinkwasserbrunnen

Gemeinde Schönau an der
BrendSchönau an der Brend
Brunnen 1 - Peilrohr
50 mm

Brunnen 1 Peilrohr

OK Brunnenkopf

allg. Zustandskontrolle

klar
14,10

Edelstahl

29.01.2018 

1:558 Position Zustand Foto

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 11

0,00 OK Brunnenkopf

0,36 OK Vollrohr

14,10 OK Wasserspiegel in Ruhe

15,41 2_2_38_A.JPGBlick in Peilrohr

19,19 2_2_39_A.JPGSchweißnaht

31,20 2_2_40_A.JPGBlick auf Schweißnaht

49,32 OK Filterrohr

49,38 2_2_42_A.JPGFilterkies sichtbar

50,05 2_2_43_A.JPGFilterkies sichtbar

54,02 2_2_44_A.JPGFilterschlitze offen

54,31 OK Vollrohr

69,32 OK Filterrohr

69,51 2_2_47_A.JPGFilterkies sichtbar

69,97 2_2_48_A.JPGFilterschlitze belegt

70,47 2_2_49_A.JPGDelle



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau an der Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum : Startzeit: Wetter : Operator : Bericht-Nr. : Baujahr:

Anwesend : Fahrzeug : Kamera : Messnullpunkt : Gereinigt: Brunnenart :
29.01.2018  Bewölkt Hr. Frank 2  

Hr. Väthröder, Hr. Solvee   OK Brunnenkopf nein Trinkwasserbrunnen

1:558 Position Zustand Foto

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 12

70,55 Abbruch der Inspektion



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau an der Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau an der Brend Brunnen 1 - Peilrohr 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 13

 

Foto: 2_2_38_A.JPG
15,41m, Blick in Peilrohr

 

Foto: 2_2_39_A.JPG
19,19m, Schweißnaht

 

Foto: 2_2_40_A.JPG
31,2m, Blick auf Schweißnaht

 

Foto: 2_2_42_A.JPG
49,38m, Filterkies sichtbar



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau an der Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau an der Brend Brunnen 1 - Peilrohr 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 14

 

Foto: 2_2_43_A.JPG
50,05m, Filterkies sichtbar

 

Foto: 2_2_44_A.JPG
54,02m, Filterschlitze offen

 

Foto: 2_2_47_A.JPG
69,51m, Filterkies sichtbar

 

Foto: 2_2_48_A.JPG
69,97m, Filterschlitze belegt



 Osel Bohr GmbH
 Am Börstig 4

 96052 Bamberg
Tel. Nr. : +49 (0) 951  / 7 30 56
Fax Nr. : +49 (0) 951  / 7 45 39

E-mail : info@osel-bohr.de

Ort : Schönau an der Brend

Bilddokumentation
Ort : Objekt : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau an der Brend Brunnen 1 - Peilrohr 29.01.2018  Trinkwasserbrunnen

Schönau a. d. Brend   //   Seite: 15

 

Foto: 2_2_49_A.JPG
70,47m, Delle



Sicherheit und Qualität mit Tradition 

 Safety and Quality with Tradition 

 

 H. Anger‘s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH  Drilling and Water Well Construction   

 Gutenbergstraße 33 • 37235 Hessisch Lichtenau • T+49 5602 9330-0 • F+49 5602 9330-70 • info@angers-soehne.de • angers-soehne.com 

   

1 / 1 

TV-Inspektion: 
 

Brunnen : II 

Gemeinde Schönau a.d. Brend 

Ausführung : 16.05.2022 

Kom.-Nr.: 130922 

 

Auftraggeber: 
 

Gemeinde Schönau a.d. Brend 

Über die VG Bad Neustadt 

Goethestraße 1 

97616 Bad Neustadt a.d. Saale 
 

Ihr Zeichen: III/2-863-20/SB Alexander Barthelmes 

Maßnahmen-Nr. 010 vom 17.03.2022 

 

 

Bericht TV-Inspektion 
 

Teilnehmer:  Herr Hild und Herr Eckert,  

 H. Anger`s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 

 

Operator:  Herr Heyer,  

 H. Anger`s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 

 

Brunnen: II 

Baujahr: 1988 

Ausbau: VA / DN 350 / Schlitzbrückenfilter 

Messbezugspunkt: 0,00m = OK Brunnenkopf 

Soll-Endteufe: -120,00m / OK Brunnenkopf 

Ist-Endteufe: -102,33m / OK Brunnenkopf, Inspektionsende 

Hydrologie: -8,13m  / OK Ruhewasserspiegel  

Wasserbeschaffenheit: starke Trübung / keine Sicht 

 

Ablauf der Inspektion: 

 

Von 0,00m bis -102,33m unter OK Brunnenkopf konnte die TV-Inspektion durchgeführt werden. 

Die Übergänge von Voll- zu Filterrohren waren nicht zu erkennen. 

Bei den Teufen -24,04m und -26,90m konnten noch geschlossene Filterbereiche angetroffen werden. 

 

Im weitern Verlauf war keine Sicht mehr möglich. 

 

Bei -102,33m, trafen wir auf die sehr weiche Auflandung. Somit haben wir die Endteufe, von ca. -120,00m 

nicht erreichen können. Hier endete die TV-Inspektion. 
 

Stand  16.05.2022  

Verfasser: Herr Heyer, H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Auftraggeber : Kom.-Nr. : Ort : Brunnen : Brunnenart : Baujahr :

Datum : Kamera : Startzeit : Endzeit : Soll-Tiefe [m] : Ist-Tiefe [m]  :

Wsp. in Ruhe : Ausbau-DN : Messnullpunkt :
Betr.-Wsp. : Ausbaumaterial : Wetter :
Sicht : Innenschutz : Fahrzeug :

Filtertyp :

Operator :
Teilnehmer :

Schutzzone : 
Untersuchungsgrund : 
Vorreinigung :

Bemerkung  :

Gem. Schönau a.d. Brend 130922 Schönau a.d. Brend Br. II Trinkwasserbrunnen 1988

16.05.2022 SVC110L 12:25:46 14:10:01 -120,00 -102,33 

-8,13 m

keine Sicht

350 mm
Edelstahl
Keinen
VA - Schlitzbrückenfilter

OK Brunnenkopf
Bewölkt
ESW-AS 331

Herr Heyer
Herr Hild , Herr Eckert und Herr Bartnick Anger`s

Schutzzone I
allg. Zustandskontrolle 
Nein

Wir hatten während der TV-Inspektion am Anfang kaum und mit zunehmender Teufe gar keine Sicht. 

1:558 Position Foto

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 1

0,00 1_1_1_A.JPG

0,07 1_1_2_A.JPG

0,41 1_1_3_A.JPG

0,78 1_1_4_A.JPG

1,57 1_1_5_A.JPG, 1_1_5_B.JPG

7,74 1_1_6_A.JPG

8,13 1_1_7_A.JPG

11,10 1_1_8_A.JPG

14,61 1_1_9_A.JPG

16,12 1_1_10_A.JPG

19,85 1_1_11_A.JPG

24,04 1_1_12_A.JPG

26,90 1_1_13_A.JPG

Zustand

OK Brunnenkopf

OK Peilrohr 1

OK Vollrohr

Blick in den Vollrohrbereich 

Ablagerungen eisenhaltig 

Ablagerungen eisenhaltig 

OK Wasserspiegel in Ruhe 

Keine Sicht Ablagerungen 

eisenhaltig Ablagerungen 

eisenhaltig Ablagerungen 

eisenhaltig Filterschlitze 

geschlossen Filterschlitze 

geschlossen

61,33 1_1_14_A.JPG

70,13 1_1_15_A.JPG

Keine Sicht 

Keine Sicht



 H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH  
Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
Tel. Nr. : +49 5602/9330-0

Fax Nr. : +49 5602/9330-70
E-mail : info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum : Startzeit: Wetter : Operator : Bericht-Nr. : Baujahr:

Auftraggeber : Brunnen: Kamera : Messnullpunkt : Gereinigt: Brunnenart :
16.05.2022 12:25:46 Bewölkt Herr Heyer 1 1988

Gem. Schönau a.d. Brend Br. II SVC110L OK Brunnenkopf Nein Trinkwasserbrunnen

1:558 Position Zustand Foto

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 2

74,99 1_1_16_A.JPGKeine Sicht

80,00 1_1_17_A.JPGKeine Sicht

85,44 1_1_18_A.JPGKeine Sicht

90,00 1_1_19_A.JPGKeine Sicht

100,00 1_1_20_A.JPGKeine Sicht

102,33 1_1_21_A.JPGOK Auflandung

102,33 1_1_22_A.JPGInspektionsende



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. II 16.05.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 3

Foto: 1_1_1_A.JPG
0m, OK Brunnenkopf

Foto: 1_1_2_A.JPG
0,07m, OK Peilrohr 1

Foto: 1_1_3_A.JPG
0,41m, OK Vollrohr

Foto: 1_1_4_A.JPG
0,78m, Blick in den Vollrohrbereich



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. II 16.05.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 4

Foto: 1_1_5_A.JPG
1,57m, Ablagerungen eisenhaltig

Foto: 1_1_5_B.JPG
1,57m, Ablagerungen eisenhaltig

Foto: 1_1_6_A.JPG
7,74m, Ablagerungen eisenhaltig

Foto: 1_1_7_A.JPG
8,13m, OK Wasserspiegel in Ruhe



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. II 16.05.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 5

Foto: 1_1_8_A.JPG
11,1m, Keine Sicht

Foto: 1_1_9_A.JPG
14,61m, Ablagerungen eisenhaltig

Foto: 1_1_10_A.JPG
16,12m, Ablagerungen eisenhaltig

Foto: 1_1_11_A.JPG
19,85m, Ablagerungen eisenhaltig



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. II 16.05.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 6

Foto: 1_1_12_A.JPG
24,04m, Filterschlitze geschlossen

Foto: 1_1_13_A.JPG
26,9m, Filterschlitze geschlossen

Foto: 1_1_14_A.JPG
61,33m, Keine Sicht

Foto: 1_1_15_A.JPG
70,13m, Keine Sicht



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. II 16.05.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 7

Foto: 1_1_16_A.JPG
74,99m, Keine Sicht

Foto: 1_1_17_A.JPG
80m, Keine Sicht

Foto: 1_1_18_A.JPG
85,44m, Keine Sicht

Foto: 1_1_19_A.JPG
90m, Keine Sicht



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33

 37235 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. II 16.05.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br.II   16052022   //   Seite: 8

Foto: 1_1_20_A.JPG
100m, Keine Sicht

Foto: 1_1_21_A.JPG 
102,33m, OK Auflandung

Foto: 1_1_22_A.JPG 
102,33m, Inspektionsende
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TV-Inspektion: 
 

Brunnen : II 

Gemeinde Schönau a.d. Brend 

Ausführung : 09.06.2022 

Kom.-Nr.: 130922 

 

Auftraggeber: 
 

Gemeinde Schönau a.d. Brend 

über die VG Bad Neustadt 

Goethestraße 1 

97616 Bad Neustadt a.d. Saale 
 

Ihr Zeichen: III/2-863-20/SB Alexander Barthelmes 

Maßnahmen-Nr. 010 vom 17.03.2022 

 

 

Bericht TV-Inspektion nach Regenerierung 
 

Teilnehmer:  Herr Freibodt, Bauhofgemeinschaft Brend-Saale 

 Herr S. Bartnick, H. Anger`s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 

 

Operator:  Herr Heyer, H. Anger`s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 

 

Brunnen: II 

Baujahr: 1988 

Ausbau: VA / DN 350 / Schlitzbrückenfilter 

Messbezugspunkt: 0,00m = OK Brunnenkopf 

Soll-Endteufe: -118,00m / OK Brunnenkopf 

Ist-Endteufe: -118,61m / OK Brunnenkopf, Inspektionsende 

Hydrologie: -8,15m  / OK Ruhewasserspiegel  

Wasserbeschaffenheit: leichte Trübung,  gute Sicht 

 

Ablauf der Inspektion: 

Von 0,00m bis -118,61m unter OK Brunnenkopf konnte die TV-Inspektion durchgeführt werden. 

Der Ruhewasserspiegel befand sich zum Zeitpunkt der TV-Inspektion bei -8,15m. 

 

Die Ablagerungen an den Voll- und Filterrohren konnten vollständig entfernt werden. 

Die Übergänge von Voll- zu Filterrohren waren deutlich zu erkennen. 

Die Filterschlitze sind offen und die Schlitzbrücken frei von Ablagerungen. 

 

Die TV-Inspektion endete bei -118,61m. 

 
Stand  09.06.2022  

Verfasser: Herr Heyer, H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH 



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Auftraggeber : Kom.-Nr. : Ort : Brunnen : Brunnenart : Baujahr :

Datum : : Kamera : Startzeit : Endzeit : Soll-Tiefe [m] : Ist-Tiefe [m]  :

Wsp. in Ruhe : Ausbau-DN : Messnullpunkt :
Betr.-Wsp. : Ausbaumaterial : Wetter :
Sicht : Innenschutz : Fahrzeug :

Filtertyp :

Operator :
Teilnehmer :

Schutzzone :
Untersuchungsgrund :
Vorreinigung :

Bemerkung:       Die Schlitzbrückenfilter sind frei, von Ablagerungen und die Filterschlitze waren offen. Voll- und Filterrohre und deren 
                          Übergänge waren wieder deutlich zu erkennen. 

Gem. Schönau a.d. Brend 130922 Schönau a.d. Brend Br. 2 Trinkwasserbrunnen 1988

09.06.2022 SVC110L 09:26:52 11:13:35 -120,00 -118,61 

-8,15m

Trübung

350 mm
Edelstahl
Keinen
VA - Schlitzbrückenfilter

OK Brunnenkopf
Schön und trocken
ESW-AS 331

Herr Heyer
Herr Freibodt BHG Brend Saale, 
Herr S.Bartnick Anger`s

Schutzzone I
allg. Zustandskontrolle nach Reg. 
Ja

1:432 Position Foto

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 1

0,00 1_1_1_A.JPG

0,07 1_1_2_A.JPG

0,41 1_1_3_A.JPG

2,93 1_1_4_A.JPG

8,15 1_1_5_A.JPG

11,73 1_1_6_A.JPG

24,08 1_1_7_A.JPG

Zustand

OK Brunnenkopf

OK Peilrohr 1

OK Vollrohr

Blick in den Vollrohrbereich 

OK Wasserspiegel in Ruhe 

Starke Trübung

OK Filterrohr Kombirohr

24,54 1_1_8_A.JPGFilterschlitze offen

26,45 1_1_9_A.JPGFilterschlitze offen

30,58 1_1_10_A.JPGFilterschlitze offen

42,74 1_1_11_A.JPGFilterschlitze offen

49,06 1_1_12_A.JPG

49,92 1_1_13_A.JPG

53,93 1_1_14_A.JPG

54,45 1_1_15_A.JPG

OK Vollrohr

Blick in den Vollrohrbereich 

OK Filterrohr Kombirohr 

Filterschlitze offen



 Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau

Tel. Nr. : +49 5602/9330-0
Fax Nr. : +49 5602/9330-70

E-mail : info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehprotokoll
Datum : Startzeit: Wetter : Operator : Bericht-Nr. : Baujahr:

Auftraggeber : Brunnen: Kamera : Messnullpunkt : Gereinigt: Brunnenart :
09.06.2022 09:26:52 Schön und trocken Herr Heyer 1 1988

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2 SVC110L OK Brunnenkopf Ja Trinkwasserbrunnen

1:432 Position Foto

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 2

64,02 1_1_16_A.JPG

69,48 1_1_17_A.JPG

73,95 1_1_18_A.JPG

78,91 1_1_19_A.JPG

79,46 1_1_20_A.JPG

90,04 1_1_21_A.JPG

100,68 1_1_22_A.JPG

108,38 1_1_23_A.JPG

112,60 1_1_24_A.JPG

114,71 1_1_25_A.JPG

115,87 1_1_26_A.JPG

118,34 1_1_27_A.JPG

118,61 1_1_28_A.JPG

118,61

Zustand

Filterschlitze offen

Filterschlitze offen

OK Vollrohr Kombirohr

OK Filterrohr

Filterschlitze offen

Filterschlitze offen

Blick in den Filterrohrbereich

Materialverfärbung eisenhaltig 

Filterschlitze offen

OK Vollrohr Materialverfärbung 

eisenhaltig 

Blick auf Auflandung

OK Auflandung 

Inspektionsende



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 3

Foto: 1_1_1_A.JPG
0m, OK Brunnenkopf

Foto: 1_1_2_A.JPG
0,07m, OK Peilrohr 1

Foto: 1_1_3_A.JPG
0,41m, OK Vollrohr

Foto: 1_1_4_A.JPG
2,93m, Blick in den Vollrohrbereich



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 4

Foto: 1_1_5_A.JPG
8,15m, OK Wasserspiegel in Ruhe

Foto: 1_1_6_A.JPG
11,73m, Starke Trübung

Foto: 1_1_7_A.JPG
24,08m, OK Filterrohr Kombirohr

Foto: 1_1_8_A.JPG
24,54m, Filterschlitze offen



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 5

Foto: 1_1_9_A.JPG
26,45m, Filterschlitze offen

Foto: 1_1_10_A.JPG
30,58m, Filterschlitze offen

Foto: 1_1_11_A.JPG
42,74m, Filterschlitze offen

Foto: 1_1_12_A.JPG
49,06m, OK Vollrohr



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 6

Foto: 1_1_13_A.JPG
49,92m, Blick in den Vollrohrbereich

Foto: 1_1_14_A.JPG
53,93m, OK Filterrohr Kombirohr

Foto: 1_1_15_A.JPG
54,45m, Filterschlitze offen

Foto: 1_1_16_A.JPG
64,02m, Filterschlitze offen



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 7

Foto: 1_1_17_A.JPG
69,48m, Filterschlitze offen

Foto: 1_1_18_A.JPG
73,95m, OK Vollrohr Kombirohr

Foto: 1_1_19_A.JPG
78,91m, OK Filterrohr

Foto: 1_1_20_A.JPG
79,46m, Filterschlitze offen
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 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 8

Foto: 1_1_21_A.JPG
90,04m, Filterschlitze offen

Foto: 1_1_22_A.JPG
100,68m, Blick in den Filterrohrbereich

Foto: 1_1_23_A.JPG
108,38m, Materialverfärbung eisenhaltig

Foto: 1_1_24_A.JPG
112,6m, Filterschlitze offen



H. Anger`s Söhne Bohr-und Brunnenbaugesell. mbH
 Gutenbergstrasse 33
 Hessisch Lichtenau
T +49 5602/9330-0

F +49 5602/9330-70
 info@angers-soehne.de

Ort : Schönau a.d. Brend

Brunnenfernsehfotos
Ort : Brunnen : Datum : Auftrags-Nr.: Brunnenart :

Schönau a.d. Brend Br. 2 09.06.2022 130922 Trinkwasserbrunnen

Gem. Schönau a.d. Brend Br. 2   09062022   //   Seite: 9

Foto: 1_1_25_A.JPG
114,71m, OK Vollrohr

Foto: 1_1_26_A.JPG
115,87m, Materialverfärbung eisenhaltig

Foto: 1_1_27_A.JPG
118,34m, Blick auf Auflandung

Foto: 1_1_28_A.JPG
118,61m, OK Auflandung


