
UMF - Umwelttechnik Mainfranken GmbH & Co. KG, 18001 Wasserversorgung Schönau a. d. Brend; 
Wasserrechtsantrag zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2 
  

 

 
 
 
 
 
 
Anhang 4 
 
 

 Hochdruckreinigung:  
  
 
 Brunnen 2: 
 
  -  H. Angers Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Hessisch Lichtenau; 

  Hochdruckreinigungsprotokoll vom 17.05.2022, Brunnen 2, Gemeinde Schönau a. 
d. Brend 

 
 

 

 

 
 
 
 
  



Hochdruckreinigungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 17.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen: 2 HD- Werkzeug: Herr Hild

Ruh.WSp.: 8,15m u.Br.Kopf HD- Reinigung:
DVGW R1.7 Erzeugung durch Wasserhochdruck

von bis von bis Druck
Vor-

schub
Anfang Ende

m m m³/h bar m/min m³/h Anfang Ende

18.05.2022 7:30 8:00 53,0 77,0 5,00 200,0 1,00 18,0 braun braun 4,0 / 28 1,0/ 18

8:00 8:30 77,0 53,0 5,00 200,0 1,00 18,0 braun braun 1,0/ 18 0,5/ 6

8:30 9:15 53,0 77,0 6,00 250,0 0,80 19,0 braun braun 1,0/ 8 0,5/ 4

9:15 10:00 77,0 53,0 7,00 300,0 0,80 20,0 braun braun-trüb 1,0/ 6 0/ 1 mit Klarspülen

10:30 11:15 77,0 100,0 6,00 250,0 0,80 19,0 braun-trüb trüb 0/ 1 0/ 0,5

11:15 12:00 100,0 77,0 7,00 300,0 0,80 20,0 rotbraun-trüb trüb 0/ 2 0/ 1

12:00 12:45 100,0 116,0 7,00 300,0 0,80 20,0 trüb trüb 0/ 2 0/ <1

12:45 16:00 116,0 24,0 7,00 300,0 0,80 20,0 trüb trüb 0,0 0,0 mit Klarspülen

Verantwortlicher: Herr Eckert

Abpump-

menge
Bemerkung

Gemeinde Schönau a.d. B. 130922

Wasserfärbung

Druckwellen - Impuls

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Uhrzeit Abschnitt
Wasser-

menge
Datum Sand   /   Eisen         

ml / 10 Liter

2

E+M UniNoz (Gegenläufig) Sachbearb. AN :

Messung
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Hochdruckreinigungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 17.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen: 2 HD- Werkzeug: Herr Hild

Ruh.WSp.: 8,13m u.Br.Kopf HD- Reinigung:
DVGW R1.7 Erzeugung durch Wasserhochdruck

von bis von bis Druck
Vor-

schub
Anfang Ende

m m m³/h bar m/min m³/h Anfang Ende

17.05.2022 13:00 14:00 0,0 52,0 5,00 200,0 1,00

14:00 14:30 52,0 22,0 5,00 200,0 1,00 17,0 rot-braun rot-braun 1,5/ 18 1,0/ 12

14:30 15:00 22,0 52,0 6,00 250,0 1,00 18,0 braun braun 1,0/ 12 0,5/ 8

15:00 15:30 52,0 22,0 6,00 250,0 1,00 18,0 rot-braun rot-braun 1,5/ 30 0,5/ 7

15:30 16:30 22,0 52,0 7,00 300,0 0,50 19,0 braun braun 6,0/ 40 4,0/ 20

16:30 17:30 52,0 22,0 7,00 300,0 0,50 20,0 braun braun 4,0/ 20 0,5/ 6 Klarspülen 1 Stunde

Verantwortlicher: Herr Eckert

Abpump-

menge
Bemerkung

Gemeinde Schönau a.d. B. 130922

Wasserfärbung

Druckwellen - Impuls

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Uhrzeit Abschnitt
Wasser-

menge
Datum Sand   /   Eisen         

ml / 10 Liter

1

E+M UniNoz (Gegenläufig) Sachbearb. AN :

Messung
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Gemeinde Schönau a.d. Brend
Brunnen 2

Bereich 22 m - 116 m

Diagramm vom Feststoffaustrag
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Feststoffaustrag HD- Reinigung

17 + 18.05.2022


