
UMF - Umwelttechnik Mainfranken GmbH & Co. KG, 18001 Wasserversorgung Schönau a. d. Brend; 
Wasserrechtsantrag zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete für Brunnen 1 und 2 
  

 

 
 
 
 
 
 
Anhang 5 
 
 

 Brunnenentsandung:  
  
 
 Brunnen 2: 
 
  -  H. Angers Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Hessisch Lichtenau; 

  Entsandungsprotokoll vom 24.05. – 07.06.2022, Brunnen 2, Gemeinde Schönau a. 
d. Brend 

 
 

 

 

 
 
 
 
  



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 24.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 7,90m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

24.05. 07:20 7:30 23,5 26,5 7,90m 7,0 rotbraun 90,0 20,0

" 7:30 7:40 " " " " 100,0 20,0

" 7:40 7:50 " " " " 100,0 20,0

" 7:50 8:00 " " " " 90,0 18,0

" 8:00 8:10 " " 8,80m " " 78,0 18,0

" 8:10 8:20 " " " " 80,0 15,0

" 8:20 8:30 " " " " 76,0 15,0

" 8:30 8:40 " " " " 54,0 15,0

" 8:40 8:50 " " " " 48,0 18,0

" 8:50 9:00 " " " " 32,0 15,0

" 9:10 9:20 " " " " 28,0 15,0

" 9:20 9:30 " " " " 21,0 12,0

24.05. 9:40 9:50 26,5 29,5 7,0 rotbraun 80,0 20,0

9:50 10:00 " " " " 150,0 30,0

10:00 10:10 " " " " 300,0 50,0

10:10 10:20 " " " " 200,0 50,0

10:20 10:30 " " " " 350,0 70,0

10:30 10:40 " " " " 400,0 80,0

10:40 10:50 " " 9,20m " " 400,0 80,0

10:50 11:00 " " " " 350,0 90,0

11:00 11:10 " " " " 500,0 110,0

Eisen/Sand 

ml / 1000 Liter

Messung

Wasser ist trüb

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 1 von 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Abpump-

menge

H.Hild

BemerkungDatum

Uhrzeit

Wasser ist trüb

Filter Anfang: 23,99m  (Fa. OSEL)

Wasser ist hell, nicht klar

Br.2

Abschnitt

Verantwortlicher: 



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 24.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 7,90m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

24.05. 11:20 11:30 26,5 29,5 7,0 rotbraun 600,0 150,0

" 11:30 11:40 " " " " 650,0 130,0

" 11:40 11:50 " " " " 600,0 140,0

" 11:50 12:00 " " 9,30m 18,0 " 700,0 140,0 Leistung erhöht, nach Absprache mit 

" 12:00 12:10 " " " " 800,0 150,0 Hr.Solveen

" 12:10 12:20 " " " " 750,0 140,0

" 12:20 12:30 " " " " 600,0 130,0

" 12:30 12:40 " " " " 700,0 130,0

" 12:40 12:50 " " " " 500,0 140,0

" 12:50 13:00 " " " " 450,0 130,0

" 13:00 13:10 " " " " 700,0 140,0

" 13:10 13:20 " " " " 550,0 150,0

" 13:20 13:30 " " " " 400,0 140,0

" 13:30 13:40 " " " " 400,0 130,0

" 13:40 13:50 " " " " 350,0 130,0

" 13:50 14:00 " " " " 400,0 130,0

" 14:00 14:10 " " " " 300,0 125,0

" 14:10 14:20 " " " " 250,0 110,0

" 14:20 14:30 " " " " 250,0 110,0

" 14:30 14:40 " " " " 350,0 130,0

" 14:40 14:50 " " " " 300,0 120,0

" 14:50 15:00 " " " " 400,0 130,0

Wasser ist trüb

Br.2

Abschnitt

H.Hild

BemerkungDatum

Uhrzeit

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 2 von 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Abpump-

menge

Verantwortlicher: 

Eisen/Sand ml / 

1000 Liter

Messung



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 24.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 7,90m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

24.05. 15:10 15:20 26,5 29,5 18,0 rotbraun 500,0 150,0

" 15:20 15:30 " " " " 450,0 140,0

" 15:30 15:40 " " " " 400,0 140,0

" 15:40 15:50 " " " " 350,0 125,0

" 15:50 16:00 " " " " 300,0 120,0

" 16:00 16:10 " " " " 300,0 100,0

" 16:10 16:20 " " " " 400,0 96,0

" 16:20 16:30 " " " " 450,0 100,0

" 16:30 16:40 " " " " 350,0 90,0

" 16:40 16:50 " " " " 300,0 80,0

" 16:50 17:00 " " " " 250,0 70,0

" 17:00 17:10 " " " " 250,0 70,0

" 17:10 17:20 " " " " 200,0 60,0

" 17:20 17:30 " " " " 180,0 54,0

" 17:30 17:40 " " " " 150,0 60,0

" 17:40 17:50 " " " " 130,0 60,0

" 17:50 18:00 " " " " 120,0 50,0

" 18:00 18:10 " " 7,0 " 120,0 50,0

" 18:10 18:20 " " " " 130,0 50,0

" 18:20 18:30 " " " " 120,0 48,0

" 18:30 18:40 " " 9,4 " " 125,0 40,0

" 18:40 18:50 " " " " 125,0 36,0

Eisen/Sand ml / 

1000 Liter

Messung

Leistung verringert, nach Absprache mit

Hr.Solveen

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 3 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Abpump-

menge

H.Hild

BemerkungDatum

Uhrzeit

Wasser ist trüb

Br.2

Abschnitt

Verantwortlicher: 



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 25.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 9,05m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

25.05. 08:10 8:20 35,5 38,5 9,05m 7,0 rotbraun 80,0 60,0

" 8:20 8:30 " " " " 110,0 70,0

" 8:30 8:40 " " " " 90,0 70,0

" 8:40 8:50 " " " " 100,0 70,0 Wasser ist trüb

" 8:50 9:00 " " 10,01m " " 120,0 74,0

" 9:00 9:10 " " " " 110,0 70,0

" 9:10 9:20 " " " " 100,0 68,0

" 9:20 9:30 " " " " 80,0 60,0

" 9:30 9:40 " " " " 70,0 50,0

" 9:40 9:50 " " " " 80,0 52,0

" 9:50 10:00 " " " " 80,0 48,0

" 10:00 10:10 " " " " 76,0 40,0

" 10:10 10:20 " " " " 76,0 40,0

" 10:20 10:30 " " " " 68,0 36,0

" 10:30 10:40 " " 9,11m " " 64,0 34,0

" 10:40 10:50 " " " " 58,0 34,0

" 10:50 11:00 " " " " 50,0 34,0

" 11:00 11:10 " " " " 40,0 30,0

" 11:10 11:20 " " " " 40,0 30,0

25.05. 11:30 11:40 38,5 41,5 " ockerfarbig 120,0 80,0 Wasser ist trüb

" 11:40 11:50 " " " " 130,0 80,0

Datum

Uhrzeit

von Hr.Solveen und Hr.Väthröder

29,50m-35,50m wurden mit Absprache

H.Hild

Bemerkung

ausgelassen

Verantwortlicher: 

Br.2

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 4 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

1000 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge

Wasser ist leicht trüb



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 25.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 9,05m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

25.05. 12:00 12:10 38,5 41,5 9,05m 7,0 schwarzbraun 58,0 50,0

" 12:10 12:20 " " " " 52,0 48,0

" 12:20 12:30 " " " " 44,0 40,0

" 12:30 12:40 " " " " 36,0 33,0 Wasser ist trüb

" 12:40 12:50 " " " " 31,0 27,0

" 12:50 13:00 " " " " 24,0 21,0

" 13:00 13:10 " " " " 18,0 16,0

" 13:10 13:20 " " " " 13,0 10,0

" 13:20 13:30 " " " " 8,0 6,0

" 13:30 13:40 " " " " 5,0 3,5

" 13:40 13:50 " " " " 2,0 1,2

" 13:50 14:00 " " " 0,8 0,4

30.05. 10:00 10:10 41,5 44,5 8,95m 7,0 rotbraun 52,0 48,0

" 10:10 10:20 " " " " 50,0 48,0

" 10:20 10:30 " " " " 42,0 40,0

" 10:30 10:40 " " " " 31,0 27,0

" 10:40 10:50 " " " " 26,0 23,0

" 10:50 11:00 " " " " 20,0 18,0

" 11:00 11:10 " " " " 15,0 11,0

" 11:10 11:20 " " " " 10,0 7,0

" 11:20 11:30 " " " " 6,5 4,0

Datum

Uhrzeit

Umstellung der Messung von 

etwas Mangan vorhanden

H.Hild

Bemerkung

Wasser ist milchig trüb

1000 Liter auf 10 Liter

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Br.2

Eisenschluff und Sand

Wasser ist trüb

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 5 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 30.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,95m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

30.05. 11:40 11:50 41,5 44,5 8,95m 7,0 rotbraun 1,5 1,0

" 11:50 12:00 " " " hellrot 0,6 0,3

30.05. 12:30 12:40 44,5 47,5 9,05m 7,0 rotbraun 42,0 2,5  Eisenschluff und Sand

" 12:40 12:50 " " " " 31,0 2,2

" 12:50 13:00 " " " " 26,0 2,0

" 13:00 13:10 " " " " 20,0 1,8

" 13:10 13:20 " " " " 12,0 1,5

" 13:20 13:30 " " " " 9,0 1,0

" 13:30 13:40 " " " " 4,0 0,7

" 13:40 13:50 " " " " 2,5 0,5

" 13:50 14:00 " " " " 1,5 0,4

" 14:00 14:10 " " " " 1,2 0,1

" 14:10 14:20 " " " " 0,9 0,1

" 14:20 14:30 " " " hellrot 0,4 0,0

30.05. 14:45 14:55 47,5 50,5 9,10m 7,0 rotbraun 37,0 3,5

" 14:55 15:05 " " " " " 29,0 4,0

" 15:05 15:15 " " " " " 22,0 3,5

" 15:15 15:25 " " " " " 14,0 3,0

" 15:25 15:35 " " " " " 9,0 2,5

" 15:35 15:45 " " " " " 7,0 2,5

Filter Ende: 48,93m

Eisenschluff und Sand

Wasser ist trüb

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge

Br.2

Wasser ist rotbraun trüb

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 6 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H.Hild

Bemerkung

Wasser ist trüb

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Datum

Uhrzeit

Wasser ist rotbraun trüb



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 30.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,95m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

30.05. 15:55 16:05 47,5 50,5 7,0 rotbraun 4,0 1,8

" 16:05 16:15 " " " " 3,0 1,4

" 16:15 16:25 " " 9,20m " " 2,5 0,9

" 16:25 16:35 " " " " 1,2 0,5

" 16:35 16:45 " " " " 1,0 0,3

" 16:45 16:55 " " " hellrot 0,8 0,1

30.05. 17:15 17:25 53,0 56,0 7,0 dunkel rotbraun 33,0 2,0

" 17:25 17:35 " " " " 30,0 2,0

" 17:35 17:45 " " " " 28,0 1,8

" 17:45 17:55 " " " " 22,0 1,5

" 17:55 18:05 " " " " 17,0 1,2

" 18:05 18:15 " " " " 12,0 0,9

" 18:15 18:25 " " " " 8,0 0,9

" 18:25 18:35 " " " " 5,0 0,7

" 18:35 18:45 " " " " 3,0 0,5

" 18:45 18:55 " " " " 1,5 0,5

31.05. 7:15 7:25 53,0 56,0 8,10m 7,0 rotbraun 2,0 0,5

7:25 7:35 " " " " 1,0 0,5

7:35 7:45 " " " hellrot 0,8 0,3 Wasser ist leicht trüb

Datum

Uhrzeit

Filter Anfang: 53,76m

H.Hild

Bemerkung

Eisenschluff, Sand, Mangan

Wasser ist hellrot trüb

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Br.2

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 7 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge

Wasser ist trüb



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 31.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

31.05. 08:05 8:15 56,0 59,0 7,0 dunkel rotbraun 46,0 5,0

" 8:15 8:25 " " " " 42,0 3,5

" 8:25 8:35 " " " " 30,0 2,0

" 8:35 8:45 " " " " 27,0 2,0

" 8:45 8:55 " " " " 21,0 1,5

" 8:55 9:05 " " " " 18,0 1,0

" 9:05 9:15 " " " 14,0 0,8

" 9:15 9:25 " " 7,0 " 10,0 0,5

" 9:25 9:35 " " " " 7,0 0,5

" 9:35 9:45 " " 8,95m " " 3,0 0,4

" 9:45 9:55 " " " " 1,0 0,2

" 9:55 10:05 " " " " helles rotbraun 0,6 0,2

31.05. 10:20 10:30 59,0 62,0 7,0 dunkel rotbraun 52,0 4,0

" 10:30 10:40 " " " " 48,0 3,5

" 10:40 10:50 " " " " 30,0 3,5

" 10:50 11:00 " " 9,08m " " 21,0 3,0

" 11:00 11:10 " " " " 14,0 2,5

" 11:10 11:20 " " " " 10,0 1,5

" 11:20 11:30 " " " " 6,0 1,5

" 11:30 11:40 " " " " 3,0 0,9

" 11:40 11:50 " " " " 1,5 0,5

Datum

Uhrzeit

Wasser ist trüb

Eisenschluff, Sand, Mangan

H.Hild

Bemerkung

Wasser ist leicht trüb

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Br.2

Eisenschluff, Sand, Mangan

Wasser ist trüb

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 8 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 31.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

31.05. 12:00 12:10 62,0 65,0 7,0 schwarzbraun 46,0 3,0

" 12:10 12:20 " " " " 39,0 3,0

" 12:20 12:30 " " " " 33,0 2,5

" 12:30 12:40 " " " " 27,0 2,5

" 12:40 12:50 " " " " 20,0 2,0

" 12:50 13:00 " " " 16,0 2,0

" 13:00 13:10 " " 9,31m " " 12,0 1,8

" 13:10 13:20 " " " " 9,0 0,9

" 13:20 13:30 " " " " 7,0 0,7

" 13:30 13:40 " " " " 4,0 0,5

" 13:40 13:50 " " " " 2,0 0,3

" 13:50 14:00 " " " hellrot 0,9 0,2

31.05. 14:20 14:30 65,0 68,0 7,0 schwarzbraun 56,0 6,0

14:30 14:40 " " " " 52,0 5,5

" 14:40 14:50 " " " " 46,0 5,5

" 14:50 15:00 " " " " 44,0 5,0

" 15:00 15:10 " " " " 38,0 5,0

" 15:10 15:20 " " " " 30,0 4,5

" 15:20 15:30 " " " " 25,0 4,5

" 15:30 15:40 " " " " 21,0 4,0

" 15:40 15:50 " " " " 18,0 3,0

Datum

Uhrzeit

Wasser ist trüb

Eisenschluff, Sand, Mangan

H.Hild

Bemerkung

Wasser ist leicht trüb

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Br.2

Eisenschluff, Sand, Mangan

Wasser ist trüb

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 9 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 31.05.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Eisen/Sand Sand

31.05. 16:10 16:20 65,0 68,0 7,0 schwarzbraun 11,0 2,5

" 16:20 16:30 " " " " 8,0 1,5

" 16:30 16:40 " " " " 5,0 0,7

" 16:40 16:50 " " " " 2,0 0,3

" 16:50 17:00 " " " hellrot 0,8 0,1 Wasser ist leicht trüb

31.05. 17:20 17:30 68,0 71,0 7,0 schwarzbraun 44,0 3,0

" 17:30 17:40 " " " " 38,0 3,0

" 17:40 17:50 " " " " 34,0 3,0

" 17:50 18:00 " " " " 29,0 2,5

" 18:00 18:10 " " " " 24,0 2,2

" 18:10 18:20 " " " " 18,0 1,8

" 18:20 18:30 " " " " 12,0 1,2

" 18:30 18:40 " " " " 7,0 1,0

" 18:40 18:50 " " " " 3,0 0,8

" 18:50 19:00 " " " " 1,5 0,3

" 19:00 19:10 " " " hellrot 1,0 0,2 Wasser ist leicht trüb

St.Bartnick

Eisen/Sand ml / 

10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge

Br.2

Gem. Schönau a.d.Brend 130922 10 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H.Hild

Bemerkung

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Datum

Uhrzeit

Eisenschluff, Sand, Mangan

Wasser ist trüb



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 01.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

01.06. 07:20 7:30 71,0 74,0 7,0 braun 46,0 8,0

" 7:30 7:40 " " " " 40,0 8,0

" 7:40 7:50 " " " " 31,0 8,0

" 7:50 8:00 " " " " 22,0 6,5

" 8:00 8:10 " " " " 19,0 6,5

" 8:10 8:20 " " " " 16,0 6,5

" 8:20 8:30 " " " " 14,0 5,0

" 8:30 8:40 " " " " 10,0 5,0

" 8:40 8:50 " " " " 7,0 5,0

" 8:50 9:00 " " " " 4,5 4,0

" 9:00 9:10 " " " " 2,0 1,5

" 9:10 9:20 " " " " 1,0 0,8

" 9:20 9:30 " " " hellbraun 0,7 0,5

01.06. 9:50 10:00 78,0 81,0 7,0 braun 44,0 4,0

" 10:00 10:10 " " " " 38,0 4,0

" 10:10 10:20 " " " " 29,0 3,5

" 10:20 10:30 " " " " 21,0 3,0

" 10:30 10:40 " " " " 17,0 3,0

" 10:40 10:50 " " " " 13,0 3,0

" 10:50 11:00 " " " " 9,0 2,5

" 11:00 11:10 " " 9,20m " " 6,5 2,5

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 11 v. 18

Sachbearb. AN :

Wasser ist trüb

H.Hild

Wasser ist leicht trüb

Br.2

Abschnitt Messung

Filter Ende: 73,70m

Bemerkung
Abpump-

menge

Verantwortlicher: St.Bartnick

Wasser ist trüb

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Mangan / Sand 

ml / 10 Liter

Filter Anfang:  78,61m

Datum

Uhrzeit

Mangan, Sand



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 01.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

01.06. 11:20 11:30 78,0 81,0 7,0 braun 2,5 1,5

" 11:30 11:40 " " " " 1,8 1,0

" 11:40 11:50 " " " " 1,2 0,8

" 11:50 12:00 " " " hellbraun 0,9 0,6 Wasser ist leicht trüb

01.06. 12:20 12:30 81,0 84,0 7,0 braun 38,0 4,5

" 12:30 12:40 " " " " 29,0 4,5

" 12:40 12:50 " " " " 22,0 4,0

" 12:50 13:00 " " " " 18,0 4,0

" 13:00 13:10 " " " " 14,0 3,5

" 13:10 13:20 " " " " 10,0 3,0

" 13:20 13:30 " " " " 7,0 3,0

" 13:30 13:40 " " " " 5,0 2,5

" 13:40 13:50 " " " " 2,5 1,1

" 13:50 14:00 " " " " 1,5 0,9

" 14:00 14:10 " " " hellbraun 0,7 0,5

01.06. 14:30 14:40 84,0 87,0 7,0 braun 36,0 4,0

" 14:40 14:50 " " " " 27,0 3,5

" 14:50 15:00 " " " " 20,0 3,5

" 15:00 15:10 " " " " 17,0 3,0

" 15:10 15:20 " " " " 13,0 3,0

Mangan, Sand

Wasser ist trüb

Datum

Uhrzeit

St.Bartnick

Wasser ist trüb

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Mangan / Sand 

ml / 10 Liter

Br.2

Abschnitt Messung

Bemerkung
Abpump-

menge

Verantwortlicher: 

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 12 v. 18

Sachbearb. AN :

Wasser ist leicht trüb

H.Hild



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 01.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

01.06. 15:30 15:40 84,0 87,0 7,0 braun 8,5 3,0

" 15:40 15:50 " " " " 7,5 2,5

" 15:50 16:00 " " " " 6,0 2,5

" 16:00 16:10 " " " " 4,5 2,5

" 16:10 16:20 " " " " 3,0 1,8

" 16:20 16:30 " " " " 1,7 1,2

" 16:30 16:40 " " " hellbraun 0,9 0,6

01.06. 17:00 17:10 87,0 90,0 7,0 braun 38,0 4,0

" 17:10 17:20 " " " " 31,0 4,0

" 17:20 17:30 " " " " 25,0 3,5

" 17:30 17:40 " " " " 20,0 3,5

" 17:40 17:50 " " " " 16,0 3,5

" 17:50 18:00 " " " " 11,0 3,0

" 18:00 18:10 " " " " 8,0 3,0

" 18:10 18:20 " " " " 6,5 2,5

" 18:20 18:30 " " " " 5,0 2,5

" 18:30 18:40 " " " " 3,5 2,5

" 18:40 18:50 " " " " 2,5 2,0

" 18:50 19:00 " " " " 1,3 1,0

" 19:00 19:10 " " " hellbraun 0,7 0,5  Wasser ist leicht trüb

Wasser ist trüb

Mangan, Sand

Datum

Uhrzeit

Wasser ist leicht trüb

St.Bartnick Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Mangan / Sand 

ml / 10 Liter

Br.2

Abschnitt Messung

Bemerkung
Abpump-

menge

Verantwortlicher: 

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 13 v. 18

Sachbearb. AN : H.Hild



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 02.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

02.06. 07:20 7:30 90,0 93,0 7,0 braun 19,0 5,0

" 7:30 7:40 " " " " 14,0 5,0

" 7:40 7:50 " " " " 12,0 5,0

" 7:50 8:00 " " " " 9,0 4,5

" 8:00 8:10 " " " " 6,5 4,5

" 8:10 8:20 " " " " 4,5 4,0

" 8:20 8:30 " " " " 2,0 1,8

" 8:30 8:40 " " " 1,3 1,1

" 8:40 8:50 " " " " hellbraun 0,7 0,5

02.06. 9:10 9:20 93,0 96,0 7,0 braun 28,0 8,0

" 9:20 9:30 " " " " 23,0 9,0

" 9:30 9:40 " " " " 20,0 8,0

" 9:40 9:50 " " " " 17,0 8,0

" 9:50 10:00 " " " " 13,0 7,0

" 10:00 10:10 " " " " 11,0 7,0

" 10:10 10:20 " " " " 8,0 7,0

" 10:20 10:30 " " " " 6,0 5,5

" 10:30 10:40 " " " " 5,0 5,0

" 10:40 10:50 " " " " 2,0 2,0

" 10:50 11:00 " " " " 1,0 1,0

" 11:00 11:10 " " " hellbraun 0,8 0,8

Wasser ist trüb

H.Hild

Bemerkung

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 14 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Br.2

Abschnitt Messung

Mangan, Sand

Wasser ist leicht trüb

Abpump-

menge

Verantwortlicher: 

Mangan / Sand 

ml / 10 Liter

Datum

Uhrzeit

Wasser ist trüb

St.Bartnick

Sand, Schluff

Wasser ist leicht trüb



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 02.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,10m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

02.06. 11:30 11:40 96,0 99,0 9,45m 7,0 braun 36,0 4,0

" 11:40 11:50 " " " " 34,0 3,5

" 11:50 12:00 " " " " 29,0 3,5

" 12:00 12:10 " " " " 25,0 3,5

" 12:10 12:20 " " " " 23,0 3,0

" 12:20 12:30 " " " " 18,0 3,0

" 12:30 12:40 " " " " 15,0 2,5

" 12:40 12:50 " " " " 12,0 2,5

" 12:50 13:00 " " " " 10,0 1,8

" 13:00 13:10 " " " " 5,5 1,5

" 13:10 13:20 " " " " 2,0 0,7

" 13:20 13:30 " " " " 1,0 0,5

" 13:30 13:40 " " " hellbraun 0,6 0,5

02.06. 14:00 14:10 99,0 102,0 7,0 braun 27,0 3,0

" 14:10 14:20 " " " " 24,0 3,0

" 14:20 14:30 " " " " 19,0 2,0

" 14:30 14:40 " " " " 16,0 2,0

" 14:40 14:50 " " " " 12,0 2,0

" 14:50 15:00 " " " " 9,0 1,5

" 15:00 15:10 " " " " 6,0 1,5

" 15:10 15:20 " " " " 3,0 1,0

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Sand / Schluff 

ml / 10 Liter

Messung

Br.2

Wasser ist trüb

Sand, Schluff

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 15 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

WasserfärbungAbschnitt
Abpump-

menge

H.Hild

Bemerkung

Wasser ist leicht trüb

Verantwortlicher: 

Datum

Uhrzeit

Wasser ist trüb

Sand, Schluff



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 07.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,05m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

07.06. 09:30 9:40 99,0 102,0 8,05m 7,0 rotbraun 3,0 1,5

" 9:40 9:50 " " " " 2,5 1,5

" 9:50 10:00 " " " " 2,0 1,2

" 10:00 10:10 " " " " 1,5 1,0

" 10:10 10:20 " " " " 1,2 0,8

" 10:20 10:30 " " " " 1,0 0,6

" 10:30 10:40 " " " hellrot 0,8 0,5

07.06. 11:00 11:10 102,0 105,0 7,0 rotbraun 27,0 2,0

" 11:10 11:20 " " " " 25,0 2,0

" 11:20 11:30 " " " " 21,0 2,0

" 11:30 11:40 " " " " 16,0 1,5

" 11:40 11:50 " " " " 12,0 1,3

" 11:50 12:00 " " " " 10,0 1,4

" 12:00 12:10 " " " " 7,0 1,3

" 12:10 12:20 " " " " 5,0 1,0

" 12:20 12:30 " " " " 3,0 1,0

" 12:30 12:40 " " " " 1,5 0,8

" 12:40 12:50 " " " " 0,9 0,4

" 12:50 13:00 " " " hellrot 0,9 0,4

07.06. 13:30 13:40 105,0 108,0 7,0 rotbraun 29,0 2,5

Wasser ist trüb

Wasser ist leicht trüb

St.Bartnick

Sand, Schluff

Sand / Schluff 

ml / 10 Liter

MessungAbschnitt
Abpump-

menge

Br.2

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 16 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

Wasserfärbung

H.Hild

Bemerkung

Sand, Schluff

Verantwortlicher: 

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

Datum

Uhrzeit

Wasser ist leicht trüb

Sand, Schluff



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 07.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,05m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

07.06. 14:00 14:10 105,0 108,0 7,0 rotbraun 22,0 2,0

" 14:10 14:20 " " " " 17,0 1,8

" 14:20 14:30 " " " " 13,0 1,3

" 14:30 14:40 " " " " 10,0 1,0

" 14:40 14:50 " " " " 8,0 0,8

" 14:50 15:00 " " " " 5,0 0,5

" 15:00 15:10 " " " " 3,0 0,5

" 15:10 15:20 " " " hellrot 0,9 0,5

07.06. 15:40 15:50 108,0 111,0 7,0 rotbraun 24,0 2,5

" 15:50 16:00 " " " " 19,0 2,5

" 16:00 16:10 " " " " 16,0 2,5

" 16:10 16:20 " " " " 13,0 1,8

" 16:20 16:30 " " " " 11,0 1,3

" 16:30 16:40 " " " " 9,0 1,2

" 16:40 16:50 " " " " 6,0 0,9

" 16:50 17:00 " " " " 4,0 0,9

" 17:00 17:10 " " " " 2,5 0,4

" 17:10 17:20 " " " " 1,5 0,4

" 17:20 17:30 " " " 0,7 0,4

07.06. 17:40 17:50 111,0 114,0 7,0 rotbraun 22,0 2,0

Sand, Schluff

Wasser ist trüb

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Filter Ende:   114,00m

Sand / Schluff 

ml / 10 Liter

Messung

Br.2

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 17 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

WasserfärbungAbschnitt
Abpump-

menge

Wasser ist leicht trüb

H.Hild

Bemerkung

Verantwortlicher: 

Datum

Uhrzeit

Wasser ist leicht trüb

Sand, Schluff



Entsandungsprotokoll 

Auftraggeber : Kom.Nr.: Datum: 07.06.2022 Blatt Nr. :

Brunnen:

Ruh.WSp. 8,05m u.Br.Kopf Intensiventsandung
DVGW R. 1.1

von bis von bis Wsp. Wsp. Anfang Ende

m m Anfang Ende m³/h Gesamt Sand

07.06. 18:00 18:10 111,0 114,0 7,0 rotbraun 17,0 2,0

" 18:10 14:20 " " " " 14,0 2,0

" 18:20 14:30 " " " " 11,0 1,5

" 18:30 14:40 " " " " 8,0 1,2

" 18:40 14:50 " " " " 5,0 0,9

" 18:50 15:00 " " " " 2,5 0,5

" 19:00 19:10 " " " hellrot 1,0 0,5

H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft mbH, Gutenbergstrasse 33, 37235 Hessisch Lichtenau, Tel. 05602 - 9330 - 0

St.Bartnick

Sand / Schluff 

ml / 10 Liter

Messung

Br.2

Gem.Schönau a.d.Brend 130922 18 v. 18

Sachbearb. AN :

 Packerabstand 2,00m

WasserfärbungAbschnitt
Abpump-

menge

H.Hild

Bemerkung

Verantwortlicher: 

Datum

Uhrzeit

Wasser ist leicht trüb

Sand, Schluff



Gemeinde Schönau a.d. Brend
Brunnen 2

Bereich 41,5 m - 114 m

Diagramm der Entsandung
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Gesamt-Sandgehalt
24.05.2022 - 07.06.2022


